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W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego ,,Euro-Centrum” Sp. z 0.0. z siedziba
w Katowicach w zwigzku z postepowaniem o numerze Z-4/1/2014/PNT na:

»,Budowe hali montazowo - magazynowej z instalacja fotowoltaiczna
spetniajacej wymogi budynku niskoenergetycznego
wraz z zagospodarowaniem terenu
posadowionej w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 10)”

w zwiazku z Projektem pod nazwa ,Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego
Euro-Centrum - rozwoj i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii
i jej odnawialnych Zzrodet”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja
innowacji; Dziatanie 5.3: Wspieranie Osrodkow Innowacyjnosci Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze srodkow Unii Europejskiej oraz srodkow
budzetu Panstwa; w zwiazku z umowa o udzielenie wsparcia z dnia 08 pazdziernika 2010 r.
o nr POIG.05.03.00-00-010/10-05;

uprzejmie informuje, ze w_dniu 24 lutego 2014 r. do Zamawiajacego wptynety
nastepujace pytania, na ktore ponizej udzielono odpowiedzi:

Branz Budowlana
W nawigzaniu do odpowiedzi z dn. 24.02.2014 L.dz. 539/PO IG 5.3/EK/2014 pytanie nr 9.

Naszym zdaniem wtasciwy obmiar 10,44 m powinien odnosic sie¢ do poz. nr 42 a nie do poz.
nr 62. Prosimy o potwierdzenie.

Prawidiowa wartos¢ pozycji 42 , Ogrodzenia z siatki wysokosci 2,0 m w ramach, na
stupkach stalowych o rozstawie 3 m z teownika 100x100x11mm, obsadzonych w
gniazdach cokotéw...” wynosi 10,4m. Pozycja odnosi sie do ogrodzenia miejsca
sktadowania odpadow.

Prawidtowa wartos¢ pozycji 62 , Ogrodzenia z siatki wysokosci 2,0 m w ramach, na
stupkach stalowych o rozstawie 3 m z teownika 100x100x11mm, obsadzonych w
gniazdach cokotow...” wynosi 194,0m. Pozycja odnosi sie do ogrodzenia terenu.

Branza Elektryczna niskopradowa:

W przedmiarach instalacji SSWIN w pozycjach 20 i 21 popetniono przewymiarowanie/
dobranie naktadu w pozycji generujacego kwote o wiele wyzsza niz to konieczne. Wedtug
nas prawidtowy w przypadku tych pozycji KNR obmiar powinien wynosi¢ w pozycji 20 jedna
linia do 48 elementow w pozycji 21 jedna sztuka jako system SSWiN. Prosimy o
potwierdzenie prawidtowych obmiarow jakie nalezy przyjac w ofercie.

Obmiary zostaty dobrane prawidtowo. Nie nalezy ich zmieniacd.
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